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Tmavé plynové infrazafice N ALKE
AK— H L Heating Technology

AK-HL TECHNICKE INFORMACE
TypOVé PFikon Dé”((] infrozdf’iée (m) Spoﬁfeéc plynu
oznaceni kW vyhotoveni U  vyhotoveni Line@rni vyhotoveni L m’/h
20-75 22,1-11,0 3,97 6,71 3x3 2,02
40-75 22,1-11,0 6.91 12,47 6x6 2,02
40-100 294-15,0 6,91 12,47 6 x 6 2,69
40-150 44,0 - 22,0 6,91 12,47 6 x 6 4,04
60-150 44,0 - 22,0 9,86 18,36 9x9 4,04
60-175 51,0-25,0 9,86 18,36 9x9 4,71

Piipojovaci tlak: ZEMNI PLYN - 2,0 - 5,0 kPa; PROPAN - 5,0 kPa

Montaz horakové skrinky - boéni pohled

Trubice hotakové skfifiky je primym
nadstavcem pro hlavni spalovaci

Sklenény préizor (spodni
bice)
4 305mm > strana tru
<+ 407mm

Horakova skrifika pFi vyhotoveni U - pohled od konce

< 752mm >
407mm —>

5 206mm
/e A

'R
76mm

89mm :: (M
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Technické nékresy
tmavych plynovych infrazafi¢d AK-HL

Misto upevnéni

Nakres instalace infrazarice

POZNAMKA:

Stitek, oznacujici spalovaci komoru, je umistény na konci
trubice.
Misto upevnéni

Salavé trubice

Misto upevnéni
Hotakova komora

. . Sélava trubice
Mista upevnéni

Horakova
trubice

Hlavni spalovaci komora

Rozméry kolena U a L

410mm —» <+318mm
150mm

A

S

Horakova komora

—

318mm

Oomm l
250mm->|
460mm

Kompletizace
Nastaveni kolena L a U Sc:zzﬁ ?rrl::feflzd otocené
- Rozmér A 1
|
q:Eu T [y
Objimkové svorka Objimkova svorka

Koleno mize byt oto¢ené v obou smérech

1! Rozmér A
ol
T : —

Objimkova svorka 305mm Objimkova svorka
\
{
| <—>| 203mm
-

Rozmér B

www.jurecka.cz +420 596 714 751 info@jurecka.cz Podébradova 44, Ostrava




Technické nékresy
tmavych plynovych infrazafi¢d AK-HL

Ukonéeni vy'/vodu spalin

Zakladni schéma odvodu spalin

Objimka pro ochranu pred bleskom
#——— Strecha

Nastavitelna plechova krytina

Minimalni vzduchovd mezera je 26 mm / 1
(okolo celého obvodu komina) i
L [ Komin B s dvojitou sténou
<
Minimalni vzduchovd mezera je 26 mm 9 >l =
(okolo celého obvodu komina)
I I Protipozarni vliozka

Infrazaric¢

Medzikus k ¢astiam B a C

Koleno s jednoduchou sténou nebo prepojka ve tvaru T

Komin s jednoduchou sténou

Stoupani odvodu spalin - Fez
Ukonceni vyvodu spalin

v

minimalné 610 mm
(od najvyssiho bodu stfechy v
okruhu 3,1 m)

I

Strecha

Obruba

Komin B s dvojitou sténou

Komin s jednoduchou sténou
o primeru 100 mm

Ukonceni vyvodu spalin
pres bocni sténu
Koleno s jednoduchou sténou

nebo prepojka ve tvaru T

Mezikus k ¢astem B a C

Ukonceni vyvodu spalin
pres bocni sténu

Obruba

maximalni vile je
20 Mm/m e

Podébradova 44, Ostrava
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Technické nékresy
tmavych plynovych infrazafi¢d AK-HL

Vertikalni odvod spalin - Fez

Ukonceni vyvodu spalin

Strecha

3

-.I

minimalné 610 mm
(od najvyssiho bodu stfechy v
okruhu 3,1 m)

Strecha

e

Komin B s dvojitou sténou

F==/30C>

Obruba

Mezikus k ¢astem B a C

Koleno s jednoduchou sténou nebo prepojka ve tvaru T

Spolec¢ny vertikalni odvod spalin - Fez

Ukonceni vyvodu spalin

Komin B s dvojitou sténou

minimalné 610 mm
(od nejvyssiho bodu stfechy v
okruhu 3,1 m)

Obruba

=

Strecha

Infrazaric

X

Dvoji koleno pro odvod spalin

www.jurecka.cz +420 596 714 751
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Technické nékresy
tmavych plynovych infrazafi¢d AK-HL

Spolecny horizontalni odvod spalin - Fez

www.infracomfort.sk

Hoflava konstrukce budovy
|

| !
T e|— Bocnisténa
minimalné 1 m
) 0
4&» Mezikus k ¢astiam B a C Infrazaric¢
150 mm
Ukonceni vyvodu spalin 1
pFes boéni sténu ? T

Obruba

Komin s jednoduchou sténou

Komin B s dvojitou sténou

Pripojeni elektrické energie a termostatu

Hnédy
i o — ey "IN Horakové skiifika
POZNAMKA: Neprekrocte A
maximalni stanoveny pocet
ampérd uvedeny na N
termostatu.
Napéti | DN
apeti Horakova skfifika
vstup | ant TN
™ ™ ™
T 7.
stupen stupen wiw.infracomfort.sk
I
Hofakova skfifika
Termostat ) =
7T\ 7T 7T
L— Hnédy
220V
N .
Modry
E .
zeleny 4 1 Y J
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Technické nékresy
tmavych plynovych infrazafi¢d AK-HL

PRIPOJENI PLYNU
(pFipojeni pomoci flexibilni hadice) - pohled na zadni stranu hofakové skfifiky

PRIPOJENI PLYNU
(pFipojeni pomoci flexibilni hadice) - pohled z boéni strany

Kulovy uzavér/pfivod plynu

—— Kulovy uzavér/pfivod plynu

Adaptér
—
— 45°
[ o Odkalovac
Maximalni odchylka 50 mm \
o
=n 0 45
@
Horizontalng
Horakova skfinka
* (pohled na bo¢ni
&ast)
Pohyb infrazéfice -
Horakova skfirka
(pohled na zadni
. Cast)
Adaptér
nerezové flexibilni pfipojeni - formované do plynulého tvaru C
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